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LEGENDA CLIMATIZAÇÃO

PLANTA BAIXA- AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER

VISTA FRONTAL - AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER

PLANTA BAIXA MÁQUINA - AR CONDICIONADO MODELO PISO TETO INVERTER

PLANTA BAIXA- AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL

VISTA FRONTAL - AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL

PLANTA BAIXA MÁQUINA - AR CONDICIONADO MODELO CONVENCIONAL

CAIXA DE PASSAGEM SPLIT P/AR CONDICIONADO

JOELHO C/BUCHA LATÃO. 25X1/2"

JOELHO 90 º SOLD. 25 mm

TÊ 25 mm

A

B

JOELHO 45 º SOLD. 25 mm
C

TUBO PVC SOLD. 25MM (DRENAGEM CLIMAT.)

D

AR CONDICIONADO ENTRADAS DE GÁS E COMPLEMENTOS

COLUNA PLUVIAL

COLUNA DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO (AR) TUBO PVC SOLD. 25MM

COLUNA AR CONDICIONADO LIGAÇÃO ATÉ A MÁQUINA (GA) TUBO PEAD 2'

Identificação Coluna

Diâmetro da Tubulação

EP-07

Ø75

EP- COLUNA PLUVIAL
GA- GÁS E TUBOS DE LIGAÇÃO DO CLIMATIZADOR
AR- DRENAGEM DO CLIMATIZADOR

E.M.E.B BARRA BONITA -SC 

ÁREA :

OBRA: 

PROJETO: REFERÊNCIA:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

1/75

DATA:

ARQUIVO:

PRANCHA:

DESENHO:

- PLANTA DE COBERTURA;

CLEITON LUIZ BANFI

INDICADA

BARRA BONITA SC/SC

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA

(49) 3643 0479

URBANE
CL2

CNPJ: 01.612.527/0001-30

PROJ./2022/BARRA

MAIO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLEITON LUIZ BANFI

CAU Nº A108026-1

ARQUITETO E URBANISTA

CLIMATIZAÇÃO
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